
Trondheim prehospitale senter_internt samråd 2024.05.27_innspill fra Kommunalteknikk VA

Saksfremstilling er lagret under kommunal disk: BU_Internt samråd reguleringsplaner

Plan: Trondheim prehospitale senter, detaljregulering
Planfase: oppstart
Adresse:
PlanID: ikke tildelt
Dato for innspill: 27.05.24
Formål, hensikt med
plan:

Luftambulanse- og bilambulanse, AMK, forskning/undervisning

Elements-nr. 2024/14241
Saksbehandler VA: Liv Åshild Lykkja
Distribusjon Filen lastes opp til kommunal disk BU_Internt samråd reguleringsplaner
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Beskrivelse av planene for vannforsyning og avløp som det refereres til i dette dokumentet:
1. Områdeplan for VA: benyttes der det er behov for forprosjekt for VA, men der det i tillegg er

behov for å se på overordnede løsninger, enten pga tiltakets størrelse eller pga behov for å se
tiltaket i sammenheng med områder utenfor planen. Omfang må defineres i samråd med
Trondheim kommune Kommunalteknikk.

2. Forprosjekt for VA: benyttes der
○ området kan deles opp i felt eller utbyggingsetapper som medfører behov for en

plan som tar hensyn til hele utbyggingen, og
○ der det er behov for å vise detaljer utover kravene som stilles til “overordnet

VA-plan”
Omfang må defineres i samråd med Trondheim kommune Kommunalteknikk.

3. Overordnet VA-plan: kreves ved utarbeidelse av reguleringsplan for tiltak større enn
firemannsbolig. Nærmere beskrivelse finnes i VA-normen vedlegg 13

4. Teknisk plangodkjenning: tiltak definert som fellesledning som berører flere enn tre
frittstående boenheter skal ha en teknisk plangodkjenning av Kommunalteknikk. Mer
informasjon i sanitærreglement for Trondheim kommune.

Utsnitt som gir et inntrykk av tiltaket:
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av et samlet prehospitalt
akuttmedisinsk miljø i Trondheim som skal inneholde både operative tjenester, ledelse og
utviklingsmiljø. Tiltaket omfatter etablering av landingsplass med hangar for luftambulanse, AMK og
bilambulanse. Det foreligger tre ulike alternativer for lokalisering, Torgård/Sandmoen (1),
Kroppanbrua (2) og Sluppenv. 22-24 (3). Planinitiativet omfattes av krav til planprogram og KU, og
hvor dette skal legges til grunn for valg av alternativ det skal utarbeides planforslag for.

De tre alternative lokaliseringene, fra venstre Torgård/Sandmoen (1), Kroppanbrua (2) og Sluppenv.
22-26 (3).

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0AJ4sckdMxkb5Uk9PVA
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0AJ4sckdMxkb5Uk9PVA
https://va-norm.no/wp-content/uploads/2022/12/Vedlegg-13-Krav-til-innhold-i-overordnet-VA-plan.pdf
https://www.trondheim.kommune.no/tema/veg-vann-og-avlop/vann-og-avlop/va-for-bedrifter-og-profesjonelle/


Kartutsnitt av ledningskart:
1:

2:



3:

Eksisterende
ledninger:

1. Brøttemsvegen: VL 180 PE 2012, DR 200 PP 2021

2. Osloveien: SP 300 SJK 1981

3. Tempevegen: SP 100 PE 2023
Tilknytning
vannforsyning:

Tilknytning vannforsyning inkludert kapasitet for brannvann, må beskrives i
overordnet VA-plan for valgt alternativ.

Tilknytning
spillvann:

Må beskrives i overordnet VA-plan for valgt alternativ.

Tilknytning og
håndtering
overvann:

Tilknytning:
Må beskrives i overordnet VA-plan for valgt alternativ.

Håndtering:
Overvann må håndteres jf krav i Trondheim kommunes VA-norm, vedlegg 5.

Hovedprinsippet er at tre-trinns strategien skal benyttes for håndtering av
overvann.

Jfr. SPR for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning bør bevaring,
restaurering eller etablering av naturbaserte løsninger vurderes. Dersom andre
løsninger velges, skal det begrunnes hvorfor naturbaserte løsninger er valgt bort.

Det kan gis unntak fra krav til fordrøyning der det kan dokumenteres at det ikke er

kapasitetsproblemer på det kommunale nettet eller nedstrøms resipient.

https://va-norm.no/wp-content/uploads/2022/12/Vedlegg-5-Planlegging-og-dimensjonering-av-overvannshandtering.pdf


Bekker og overvannsflom, områder berørt av oppstuving av overvann eller havnivåstigning.

Reguleringsplanen skal avdekke om tiltaket berører områder for flomveier, berører en flomvei som
ikke er kartlagt, eller vil skape nye flomveier som følge av planlagt utbygging. Plassering og utbredelse
av flomveger skal skisseres på VA-planen og det skal sikres at disse føres ut av planområdet på en
måte som ikke medfører skade på områder nedstrøms. Også plassering av bygninger og anlegg skal
sikre at flomveier ivaretas og at tilstrekkelig sikkerhet oppnås. Vurdering av konsekvenser og behov
for risikoreduserende tiltak utredes etter NVE’s retningslinjer for Flaum og skredfare i arealplanar,
NVE`s rettleiar for handtering av overvatn i arealplanar og aktsomhetskart for flomveier i Trondheim
kommunes kartløsning.

Om tiltaket blir berørt av forhold beskrevet i ROS-analyse for kommuneplanens arealdel, slik som
flom i vassdrag, overvannsflom eller havnivåstigning, må ROS-analyse som følger planforslaget
beskrive konsekvenser og avbøtende tiltak. Nødvendige tiltak for å redusere risiko og oppnå
tilstrekkelig trygghet mot fare og skade, må sikres i plankart og/eller bestemmelser.

● Behov for å ivareta eksisterende flomveger samt utbredelsen av disse må vurderes i
VA-notat og skisseres på VA-plan. Er området berørt av oppstuvning av overvann og/eller
havnivåstigning, må dette tas hensyn til i videre planlegging.

Forhold til
eksisterende
VA-anlegg:

Forhold som krever spesiell fokus i denne planen:
- ingen

- tiltaket er ikke i direkte konflikt med drikkevannsrestriksjoner. For alternativ 1
må det redegjøres for konsekvenser for den private drikkevannskilden
Jessmokilden.

- eksisterende vannledninger: følgende vannledninger må skiftes ut på bakgrunn
av dårlig tilstand og må vises i VA-planen: ingen

- eksisterende avløpsledninger: følgende avløpsledninger må skiftes ut på
bakgrunn av dårlig tilstand og må vises i VA-planen: ingen

Ved tiltak og anlegg nær og over ledninger og VA-installasjoner skal Trondheim
kommunes VA-norm kapittel 3.11 følges. Avstander skal vises i VA-planen.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at der eksisterende VA-anlegg utsettes for
endret belastning (oppfylling av masser, transport med mer), skal dette avklares
med anleggseier i hvert enkelt tilfelle.

Utbygger må i utgangspunktet svare for kostnadene forbundet med nødvendige
tiltak. I tilfeller der Trondheim kommune allerede har planer om å gjøre tiltak på
VA-nettet, kan kostnadsdeling diskuteres. I slike tilfeller er det en forutsetning at
det inngås en utbyggingsavtale og at lov om offentlige anskaffelser følges.

VA-plan: Krav til innhold i overordnet VA-plan: Vedlegg 13 i VA-norm for Trondheim
kommune.

https://va-norm.no/content/uploads/2024/01/Vedlegg-13-Krav-til-innhold-i-overordnet-VA-plan.pdf
https://va-norm.no/content/uploads/2024/01/Vedlegg-13-Krav-til-innhold-i-overordnet-VA-plan.pdf


Det må i planprogrammet sikres at det i forbindelse med KU blir redegjort for og
beskrevet konsekvenser for teknisk infrastruktur, herunder vann, spillvann og
overvann for de tre ulike alternativene for lokalisering.

For valgt alternativ som det skal utarbeides reguleringsplan for, må det som en del
av komplett planforslag utarbeides overordnet VA-plan iht. vedlegg 13 i VA-norm
for Trondheim kommune.

Bestemmelser
og plankart:

Foreløpig innspill til planbestemmelser:

○ Teknisk plan for vann- og avløp skal godkjennes av kommunen før
tillatelse til tiltak kan gis.

○ Overvann innenfor planområdet skal håndteres i hht.
3-trinnsstrategien jf. Trondheim kommunes VA-norm. Det skal ved
søknad om tillatelse til tiltak være dokumentert i utomhusplan og
teknisk plan for VA, for hvordan behandling av alt overvann skal
ivaretas i hht. 3-trinnsstrategien. Valgte løsninger skal begrunnes.

○ Sammen med søknad om ferdigattest for tiltak innenfor
planområdet, skal det innsendes sluttdokumentasjon for VA
inklusive åpne overvannstiltak i henhold til enhver tids gjeldende
veiledere for “Krav til innmåling og dokumentasjon av Trondheim
kommunes ledningsnett”.

○ Det er ikke tillatt med etablering og oppføring av bygg, inklusive
støttemurer og lignende, terrengendringer eller planting av trær
nærmere offentlige VA-ledninger og anlegg, enn slik det er angitt i
enhver tids gjeldende VA-norm for Trondheim kommune, uten at
det foreligger uttalelse/godkjenning fra Kommunalteknikk VAR.

Følgende må innarbeides i plankartet:
- foreløpig ingen innspill.

Vi gjør oppmerksom på at vi vil kunne ha andre innspill til bestemmelser og
plankart når konsekvenser for teknisk infrastruktur er vurdert, og overordnet
VA-plan for valgt lokalisering foreligger.


